Komm Energ e Zihleranlagenerweiterungen

Bei Zahleranlagenerweiterungen sind grundsatzlich die Vorgaben der TAB anzuwenden. Ab-
weichend davon besteht die Moglichkeit in der bestehenden Technik zu erweitern. Dies ist al-
lerdings nur unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen méglich:

- Erweiterbar sind nur Norm-Zahlertafeln (NZ-Tafeln) bzw. Z&hlerschrianke der
Schutzklasse Il
- Einbau einer laienbedienbaren Trennvorrichtung fiir die zu erweiternde Kundenanlage®
- Einbau einer zentralen Uberstromschutzeinrichtung fiir die zu erweiternde Kundenanlage®

) Um die Gesamtanlage leistungsgerecht zu betreiben und um eine grofitmogliche Verfug-
barkeit sicherzustellen, kann es erforderlich sein, auch den bestehenden Teil entsprechend

anzupassen.
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